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Auftraggeber: Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR

Probenahmedatum/Uhrzeit: 25.03.2026 / 10:05 Uhr

Probennehmer: chemlab GmbH / Herr Schrodt

Analytiknummer: TW 26-000366.001

Probenahmestelle: HB Sprendlingen, 2549698010

BGVerfahrenEinheitParameter Messwert Grenzwert gemäß 

TrinkwV
TrinkwV, Anlage 2 Teil I

mg/l berechnet 0,00001 0,00010Acrylamid < 0,00001

mg/l DIN 38407-F9:1991-05 0,0003 0,0010Benzol < 0,0003

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,01 1,0Bor 0,08

mg/l DIN EN ISO 15061:2001-12 0,003 0,010Bromat < 0,003

mg/l DIN 38405-D13:2011-04 0,003 0,050Cyanide ges. < 0,003

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,00005 0,00301,2-Dichlorethan < 0,00005

mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 0,05 1,5Fluorid < 0,05

mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1 50Nitrat 20

mg/l berechnet 0,02 <1Summe Nitrat/50 + Nitrit/3 0,40

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,001 0,010Selen 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,00005Tetrachlorethen 0,00019

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,00005Trichlorethen 0,00006

mg/l 0,010Summe Tetra- u. Trichlorethen 0,00025

mg/l Hausmethode 0,0001 0,0010Microcystin-LR < 0,0001

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,0001 0,010Uran 0,0034

µg/l berechnet 0,002 0,10Summe Perfluorierte Tenside 0,022

µg/l berechnet 0,002 0,020 gültig ab 12.01.2028Summe PFAS-4 0,014

TrinkwV, Anlage 2 Teil II

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,001 0,0050Antimon < 0,001

mg/l berechnet 0,0001 0,00010Epichlorhydrin < 0,0001

mg/l DIN EN 26777-D10:1993-04 0,005 0,50Nitrit < 0,005

mg/l DIN 38407-F39:2011-09 0,000025Benzo[b]fluoranthen < 0,000025

mg/l DIN 38407-F39:2011-09 0,000025Benzo[g,h,i]perylen < 0,000025

mg/l DIN 38407-F39:2011-09 0,000025Benzo[k]fluoranthen < 0,000025

mg/l DIN 38407-F39:2011-09 0,000025Indeno[1,2,3-c,d]pyren < 0,000025

mg/l 0,00010Summe PAK

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001Tribrommethan < 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001Dibromchlormethan < 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001Bromdichlormethan < 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001Trichlormethan < 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001 0,050Summe Trihalogenmethane

mg/l DIN 38407-F39:2011-09 2,5E-06 0,000010Benzo[a]pyren < 0,0000025

mg/l Chem-18: 2024-06 0,0001 0,0025Bisphenol-A < 0,0001

mg/l DIN 38413-P2:1988-05 0,0002 0,00050Vinylchlorid < 0,0002

mg/l berechnet 0,001 0,010 gültig ab 12.01.2026Summe HAA

TrinkwV, Anlage 3 Teil I

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,005 0,200Aluminium < 0,005
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TrinkwV
TrinkwV, Anlage 3 Teil I

mg/l DIN 38406-E5:1983-10 0,03 0,50Ammonium 0,12

mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1 250Chlorid 42

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,05 0,200Eisen < 0,05

µS/cm DIN EN 27888:1993-11 0,1 2790Elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C 587

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,01 0,050Mangan < 0,01

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,1 200Natrium 28,4

mg/l O2 DIN EN ISO 8467-H5:1995-05 0,2 5,0Oxidierbarkeit 1,8

mg/l DIN EN 1484-H3:2019-04 0,5 ohne anormale VeränderungTOC 2,3

mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1 250Sulfat 31

DIN EN ISO 10523:2012-04 0,01 >=6,5 u. <=9,5pH-Wert 7,91

mg/l CaCO3 DIN 38404-C10 5Calcitlösekapazität -9,8

sonstige Parameter

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 1Calcium 56

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,1Magnesium 16,9

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,1Kalium 2,9

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,000051,1,1-Trichlorethan < 0,00005

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001cis-1,2-Dichlorethen < 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,001Dichlormethan < 0,001

mg/l DIN EN ISO 10301-F4:1997-08 0,00005Tetrachlormethan < 0,00005

mmol/l DIN 38409-H7:2005-12 0,02Basenkapazität KB8,2 0,10

mmol/l DIN 38409-H7:2005-12 0,05Säurekapazität KS4,3 3,58

µg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,1Beta-Estradiol < 0,1

mmol/l berechnet 0,05Carbonathärte 1,79

°dH 0,5 10,0

mg/l DIN EN ISO 10304-4:1999-07 0,05 0,07Chlorat < 0,05

mg/l DIN EN ISO 10304-4:1999-07 0,003 0,20Chlorit < 0,003

mmol/l berechnet 0,05Gesamthärte 2,11

°dH berechnet 0,5Gesamthärte dH 11,8

µg/l Chem-18: 2024-06 0,1Nonylphenol < 0,1

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,03Phosphat 0,18

°C DIN 38404-C4:1976-12 0,1Temperatur (bei Probenahme) 10,9

mg/l DIN 38407-53:2024-12 0,0001 0,010TFA - Trifluoracetat < 0,0001

zu Anlage 2, Teil I

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Atrazin < 0,00001

mg/l DIN 38407-F35:2010-10 0,00001 0,00010Bentazon < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Boscalid < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Bromacil < 0,00001
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TrinkwV
zu Anlage 2, Teil I

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Chlorantraniliprol < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Chloridazon < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Chlortoluron < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Cyantraniliprol < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Desethylatrazin < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Desethylterbutylazin < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Desisopropylatrazin < 0,00001

mg/l DIN 38407-F35:2010-10 0,00001 0,00010Dichlorprop < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Diflufenican < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Dimethachlor < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Dimethenamid-P < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Dimethomorph < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Diuron < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Fenoxycarb < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Flazasulfuron < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Flufenacet < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Fluopicolid < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Fluopyram < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Flupyradifuron < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Fluxapyroxad < 0,00001

mg/l DIN 38407-F22:2001-10 0,000025 0,00010Glyphosat < 0,000025

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Isoproturon < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Lenacil < 0,00001

mg/l DIN 38407-F35:2010-10 0,00001 0,00010MCPA < 0,00001

mg/l DIN 38407-F35:2010-10 0,00001 0,00010Mecoprop < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Metalaxyl < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Metazachlor < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Metolachlor < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Propazin < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Propiconazol < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Propyzamid < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Simazin < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Tebuconazol < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Terbutylazin < 0,00001

nicht relevante Metabolite

mg/l LC-MS/MS 0,00001 0,0011,2,4-Triazol < 0,00001
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TrinkwV
nicht relevante Metabolite

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003Chloridazon-Desphenyl 0,00006

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003Chlorthalonil-Sulfonsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003Dimethachlor-Sulfonsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003Dimethenamid Sulfonsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,0001Dimethylsulfamid < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,001Flufenacet-Sulfonsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003Metazachlorcarbonsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Metazachlormethylsulfoxid < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,00010Metazachlorsulfinylessigsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003Metazachlorsulfonsäure 0,00008

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003S-Metolachlor-Carbonsäure < 0,00001

mg/l DIN 38407-F36:2014-09 0,00001 0,003S-Metolachlor-Sulfonsäure < 0,00001

Halogenessigsäure

mg/l Hausmethode 0,001Bromessigsäure < 0,001

mg/l Hausmethode 0,001Chloressigsäure < 0,001

mg/l Hausmethode 0,001Dibromessigsäure < 0,001

mg/l Hausmethode 0,001Dichloressigsäure < 0,001

mg/l Hausmethode 0,001Trichloressigsäure < 0,001

Perfluorierte Tenside

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorbutansäure 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorbutansulfonsäure 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluordecansäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluordecansulfonsäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluordodecansäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluordodecansulfonsäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorheptansäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorheptansulfonsäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorhexansäure 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorhexansulfonsäure 0,004

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluornonansäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluornonansulfonsäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluoroctansäure 0,003

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluoroctansulfonsäure 0,007

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorpentansäure 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorpentansulfonsäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluortridecansäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluortridecansulfonsäure < 0,002
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TrinkwV
Perfluorierte Tenside

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorundecansäure < 0,002

µg/l DIN EN 17892:2022-09 0,002Perfluorundecansulfonsäure < 0,002

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,001 0,010Arsen 0,001

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,001 0,010Blei < 0,001

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,0002 0,0030Cadmium < 0,0002

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,001 0,025Chrom 0,001

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,005 2,0Kupfer < 0,005

mg/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,005 0,020Nickel < 0,005

mg/l DIN EN 1483 0,0001 0,0010Quecksilber < 0,0001

Bewertung der Ergebnisse:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der analysierten Parameter den Anforderungen der 

Trinkwasserverordnung.

n.n.= nicht nachweisbar

Die Kategorisierung der nicht relevaten Metaboliten wurden aus der GOW 11-2021 des Umweltbundesamtes entnommen.
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